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سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور

اداره كل نوسازي مدارس خوزستان
              (نمونه برگ شماره 1/4 واحد رسيدگي نهائي)

	عنوان و محل اجراي پروژه :  توسعه 3کلاس در مدرسه متوسطه دوره دوم مدرسه امام روستای قلعه شیخ رامهرمز
	سرناظر :  وحید نورالدینی
ناظر تاسیسات: حسین آهی
پيمانكار: بتن افشان ایذه

	شماره و تاريخ قرارداد :  9559-23-99  مورخه 06/02/99
	شماره و تاريخ صورتجلسه : 3931/19 مورخه 20/07/1400


صورتجلسات تخریب وکارهای پنهان 
	1) لوله پي.وي.سي سخـت، به قطر خارجي 50 ميليمتر و فشار کار 6 بار به متراژ 15 متر جهت روشویی سرویس بهداشتی.
2) لوله پي.وي.سي سخـت، به قطر خارجي 110 ميليمتر و فشار کار 6 بار به متراژ 12 متر جهت لوله های فاضلاب سرویس بهداشتی.
3) لوله پي.وي.سي سخـت، به قطر خارجي 160 ميليمتر و فشار کار 6 بار به متراژ 8 متر جهت جمع آوری لوله های فاضلاب به سپتیک.
4) لوله پلي اتيلن مشبک يک لايه به قطر خارجي 20 ميليمتر به متراژ 60 متر جهت لوله کشی آب سرویسها و روشویی.
5) سيم مسي تک لا، با روکـش ترمو پلاستيک از نوع NYA به مقطع 1.5 ميليمتر مربع به متراژ 60 متر جهت روشنایی سرویس بهداشتی.
6) سيم مسي تک لا، با روکـش ترمو پلاستيک از نوع NYA به مقطع 2.5 ميليمتر مربع به متراژ 40 متر جهت پریز سرویس بهداشتی.

7) کابل زميني سه سيمه از نوع NYY و به مقطع 4×3 ميليمتر مربع به متراژ 30 متر جهت تابلو برق سرویس بهداشتی.

8)کابل زميني سه سيمه از نوع NYY و به مقطع 6×3 ميليمتر مربع به متراژ 40 متر از پایه برق تا جعبه کنتور.

9) لوله کشي توکار، با لوله پي. وي. سي pg13.5  به متراژ 40 متر جهت روشنایی و پریز.
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